
 
 

  

  

  2620استاندارد ملی سري 

متناوب  القاي الکترومغناطیسی ولتاژ و جریان يواسطهبه، که یچیپمیسبخش ساکنی از دستگاهی با دو یا چند ترانسفورماتور 

هدف از تدوین این  کند.می انتقال توان الکتریکی، تبدیل منظوربهرا به ولتاژ و جریانی عموماً با دامنه متفاوت با همان فرکانس، 

  است.فاز ترانسفورماتورهاي قدرت سه فاز و تک آزمونساخت و ي مقرراتی کلی براي استاندارد ارائه

  از: اندعبارتگیرند قرار می مورداستفادهعملکرد این تجهیز که براي صحت جاري هاي آزمون

 هاچیپمیمقاومت س يریگاندازه  

 فاز یینسبت ولتاژ و کنترل جابجا يریگاندازه  

 درصد ولتاژ اتصال کوتاه و تلفات بار يریگاندازه  

 يباریب انیتلفات و جر يریگاندازه  

 (در صورت وجود) انشعاب تحت بار ضیتعو دیکل هايآزمون  

 هسته و چارچوب ترانسفورماتورها يبندقیعا بررسی  

 اعمال ولتاژ آزمون  

 ییاستقامت در برابر ولتاژ القا آزمون  

  

  شود:اطلاعات زیر در تابلو مشخصات ترانسفورماتور درج می                    

  
  )لوگرمیک(وزن کل ترانسفورماتور   17  ترانسفورماتور الیسرشماره  1 

  استاندارد طراحى ترانسفورماتور  18  مدل ترانسفورماتور  2

  سال ساخت ترانسفورماتور  19  نوع کارکرد ترانسفورماتور  3

  )هرتز(فرکانس کارى ترانسفورماتور   20  )آمپر لوولتیک(توان نامى ترانسفورماتور   4

  طرز کار ترانسفورماتور  21  )ولت(ولتاژ نامى سمت فشارقوى ترانسفورماتور   5

  تعداد فاز  22  )ولت(ترانسفورماتور  فیولتاژ نامى سمت فشار ضع  6

  گروه برداري ترانسفورماتور  23  سیستم حداکثر ولتاژ  7

  ترانسفورماتور قىیکلاس حرارتى عا  24  )آمپر(نامى خط فشارقوى ترانسفورماتور  انیجر  8

  ترانسفورماتور یکنندگنوع خنک  25  )آمپر(ترانسفورماتور  فینامى خط فشار ضع انیجر  9

  )هیثان(زمان تحمل اتصال کوتاه ترانسفورماتور   26  )لوولتیک(سمت فشارقوى ترانسفورماتور  ستمیحداکثر ولتاژ س  10

  )گرادیسانت(نصب  دماي محیط  27  )لوولتیک(سمت فشارقوى ترانسفورماتور  يولتاژ ضربه  11

  )متر( ایارتفاع محل نصب از سطح در  28  )لوولتیک(ترانسفورماتور  فیسمت فشار ضع ستمیحداکثر ولتاژ س  12

  ترانسفورماتور در مورداستفادهروغن استاندارد   29  )لوولتیک(ترانسفورماتور  فیسمت فشار ضع يولتاژ ضربه  13

  گروه بردارى و اتصالات ترانسفورماتور کیشمات  30  )آمپر لویک(ترانسفورماتور  فیاتصال کوتاه سمت فشارقوى و فشار ضع انیجر  14

  )ولت(ترانسفورماتور  يسمت فشارقو يهاتپ ولتاژ  31  )درصد(امپدانس اتصال کوتاه ترانسفورماتور   15

  )ولت(ترانسفورماتور  فیولتاژ نامى سمت فشار ضع  32  (کیلوگرم) کاررفته در ترانسفورماتوربه کیالکتريد عیماوزن   16

  

  

  

  توزیع روغنی ترانسفورماتورهاي
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  نمونه تابلو مشخصات
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